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1. Objeto y alcance

El presente pliego hace referencia a la contratacion del servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de los aparatos de climatizacion instalados en la sede principal de
la Camara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza.

2. Descripcion del servicio

El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los aparatos de climatizacion con
las funciones de frio y calor que asegure el perfecto funcionamiento de todos los
componentes para conseguir el maximo confort en todas las dependencias. Las unidades
interiores estan repartidas entre los salones, aulas, despachos y zonas diafanas, y las
exteriores en diversas terrazas, tejado y fachadas del edificio de la Camara.

3. Requisitos técnicos

REQUISITOS TECNICOS DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

1. Cumplimiento de las condiciones que el RITE establece sobre el disefio y
dimensionado, mantenimiento, uso e inspeccién de la instalacion.

2. Confeccionar el registro en el que se recojan las operaciones de mantenimiento,
reparaciones, reformas o inspecciones realizadas en las instalaciones, y su conservacion
durante el periodo establecido.

3. Tramitacion documental y gestion de la emisién del certificado de inspeccién por el
organismo competente autorizado, de acuerdo a la periodicidad establecida, la potencia
térmica nominal y las caracteristicas técnicas de los equipos.

4. Realizar las labores de asesoramiento energético

5. Dispondra de los medios, métodos, elementos de proteccion para el personal asi como
la cualificacion del personal debiendo cumplir todo lo legislado en materia de Prevencién
de Riesgos Laborales.

6. Cumplir los requisitos de solvencia técnica especificados en el Pliego de Bases
Administrativas.

REQUISITOS TECNICOS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION
DE LAS INSTALACIONES

1. La empresa adjudicataria se obliga a la conservacion y reparaciones precisas de los
aparatos de climatizacion de acuerdo con la normativa vigente RITE, sus instrucciones
técnicas y las especificaciones de cada equipo.

2. En el anexo |, se detallan las unidades y sus especificaciones. (ubicacién, marca,
modelo, tipo de equipo, fecha fabricacion, potencia frigorifica KW, etc).

3. Operaciones de mantenimiento preventivo minimo y su periodicidad (las que apliquen
a las instalaciones).
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OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SU PERIODICIDAD
OPERACION <70kW 70 kW <

1 |Limpieza de los evaporadores t t
2 |Limpieza de los condensadores t t
3 |Comprobacion de la estanquidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos frigorificos t m
4 |Revision del vaso de expansion t m
5 |Revision de los sistemas de tratamiento de agua t m
6 |Comprobaciéon de material refractario - 2t
7 |Comprobacion de niveles de agua en circuitos t m
8 [Comprobacién de estanquidad de circuitos de tuberias. - t
9 |Comprobacion de estanquidad de valvulas de interceptacion - 2t
10 [Comprobacién de tarado de elementos de seguridad - m
11 [Revision y limpieza de filtros de agua --- 2t
12 |Revision y limpieza de filtros de aire t m
13 |Revisién de baterias de intercambio térmico - t
14 [Revisi6n de aparatos de humectacién y enfriamiento evaporativo t m
15 [Revisién y limpieza de aparatos de recuperacién de calor t 2
16 |Revision de unidades terminales agua-aire t 2
17 |Revision de unidades terminales de distribucion de aire t 2
18 |Revision y limpieza de unidades de impulsion y retorno de aire t t
19 [Revisién de equipos autébnomos t 2
20 (Revision de bombas y ventiladores - m
21 |Revision del estado del aislamiento térmico t t
22 |Revisién del sistema de control automatico t 2
23  [Revision de aparatos exclusivos para la produccion de ACS de potencia térmica nominal < 24,4 4a =
s E\rll\; vez cada SEMANA.

m una vez al MES; la primera al inicio de la temporada.

t  una vez por temporada (ANO).

2t 2 veces por temporada (ANO), una al inicio de la misma y otra a mitad del periodo de uso, siempre con una diferencia
de 2 meses.
4a Cada4 afios

*  Conforme a lo indicado en HE4 del CTE.

4. En el mantenimiento preventivo estara incluida la mano de obra, coste de salida o
desplazamiento y aquellos materiales basicos propios de este mantenimiento.

5. El mantenimiento correctivo consistira en localizar las disfunciones o averias en los
sistemas y equipos, y proceder a su reparacion.

En este servicio, no esta incluido el coste de la sustitucién de piezas de ningun género,
hecho que se notificard y se aprobard mediante presupuesto previo a la ejecucion del
mismo, asi como la mano de obra adicional.

6. Incluira la herramienta, equipo de medidas y demas equipos auxiliares necesarios para
el cumplimiento de sus obligaciones.
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7. Atender todos los avisos que la Cdmara haga en un plazo maximo de 24 horas de dias
habiles. Si por indole de averia la reparacion requiriera mayor plazo, debera notificarlo.

8. Una vez terminadas las visitas, se entregara albaran justificante para su conformidad y
firma en el mismo Centro.

9. El horario de la prestacion de servicio se ajustara con el de la apertura al publico de la
Camara y el personal debera estar identificado. En el caso de que se tengan que realizar
trabajos fuera de ese horario, se comunicara con la mayor antelacién posible, y en todo
caso antes de las 48 horas previas a la ejecucion del trabajo.

10. Asesoramiento técnico. Recomendara mejoras o modificaciones de la instalacion asi
como en su uso y funcionamiento que redunden en una mayor eficiencia energética. En
las instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70kW, la empresa mantenedora
realizara un seguimiento de la evolucién del consumo de energia y de agua de la
instalacién periodicamente, con el fin de detectar posibles desviaciones y tomar las
medidas correctoras oportunas.

11. En la primera revisién se elaborara un informe en el que se indicara el estado de los
equipos e instalaciones, anomalias, deficiencias, disfunciones o averias observadas que
pudieran afectar al correcto funcionamiento de las mismas.

12. A instruir al personal que la Camara designe, para que pueda manipular la instalacion
correctamente.

4. ANEXOI

Mantenimiento de los equipos de climatizacion que actualmente estan instalados en la
Camara de Comercio, relacionados en el anexo adjunto.

Para cualquier aclaracion o duda relacionada con este pliego de bases
administrativas, pueden dirigirse a Gemma Castillo Arce, Tfno. 976 30 61 61 Ext.
345, gcastillo@camarazaragoza.com, antes de la_finalizacién del plazo de
presentacion de ofertas.

Para la visita de las instalaciones se proponen los siguientes dias y horas, previa
comunicacion por mail a Gemma Castillo, indicando dia y hora. La visita sera
grupal y tendra una duracién de una hora aproximadamente.

- dia 23 de noviembre a las 9:00 horas
- dia 23 de noviembre a las 16:30 horas
- dia 28 de noviembre a las 9:00 horas
- dia 29 de noviembre a las 12:30 horas
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